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Uzupetienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( SIWZ) z dnia 14.05.2020 roku na
wykonanie ” Remont pomieszczen w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibe Starostwa Powiatu
Grodziskiego” — dostawa i montaz klimatyzatorow na III i II pietrze budynku Daleka 11A w Grodzi-
sku Mazowieckim + montaz systemu klimatyzacji w korytarzu Wydzialu Komunikacji na parterze bu-
dynku oznaczenie sprawy ZP.272.1.7.2020

( Ogloszenie w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod pozycjg 544812-N-2020 z dnia 28.05.2020

roku).

Zgodnie z artykutem 38. ust. 4 o tresci: ,,W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze w kai-
dym czasie, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ tresé specyfikacji istotnych wa-
runkéw zaméwienia. Dokonang zmiang tresci specyfikacji udostepnia na stronie internetowej,
chyba ze specyfikacja nie podlega udostgpnieniu na stronie internetowej,, Prawa Zaméwien Pu-
blicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( t.j. Dz. U. z2019r. poz. 1843) Zarzad Powiatu Grodzi-
skiego ul. Kosciuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania zadane do Specy-
fikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia:

Wyjasnienie i uzupelnienie specyfikacji.

PYTANIA DO ZAMAWIAJACEGO

1. Czy moc chlodnicza jednostek podana w zapytaniu to moc nominalna czy maksymalna? Czy moz-
liwa jest propozycja urzadzen o mocy chlodniczej nominalnej nizszej o max 3% w odniesieniu do
zadanej z SIWZ? Takie urzadzenie zapewnitoby wymagang moc chtodniczg zgodnie w STWZ nato-
miast na maksymalnym biegu. (Pozwoli to na propozycje tafiszych urzadzen.)

2. Czy warunki napraw usterki moga podlega¢ negocjacji? Podane warunki w SIWZ sg niemozliwe do
realizacji dlatego chcieliby$my zaproponowac inne. Jesli tak to w jakiej formie? Czy nalezy dodaé
dodatkowy zatgcznik okreslajacy te warunki?

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w pokoju Starosty oraz w pomieszczeniu serwerowni
zastosowanie klimatyzatora o wspétczynniku SCOP = 4,0 (wspdtczynnik wydajnosci dla funkcji
grzania), pozostate parametry urzadzen zgodnie z wymogami OPZ.

4. w zwigzku z zaméwieniem pt.: "Remont pomieszczen w budynku przy ulicy Daleka 11A na sie-
dzibg Starostwa Powiatu Grodziskiego" - dostawa i montaz klimatyzatoréw na III i I pietrze bu-
dynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim + montaz systemu komunikacji w Korytarzu Wy-
dzialu Komunikacji na parterze budynku", prosz¢ o wyjasnienia co oznacza zapis: "montaz systemu
komunikacji w korytarzu Wydziatu Komunikacji na parterze budynku"?

W odpowiedzi na zadane pytania Zarzad Powiatu Grodziskiego informuje, co
nastepuje:

Ad 1) Podana w SIWZ moc urzadzen jest mocg nominalng. Zamawiajacy nie wyraza zgody na



modyfikacjg tresci SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

Ad 2) Czas rozpoczgcia napraw ustala sie na 8 godzin od chwili zgloszenia usterki, usuniecie awarii
do 72 godzin od chwili zgloszenia usterki ( zapis punkt 4 a) i c) strona 3 SIWZ). Prosimy o
podanie proponowanego czasu usunigcia usterki na koficu Formularza ofertowego.

Ad 3) Dopuszczamy w obu tych pomieszczeniach zastosowania klimatyzatora o wspétczynniku
SCOP =40,

Ad 4) Oczywiscie chodzi o system klimatyzacji w korytarzu Wydziahu Komunikacji na parterze
budynku,

Grodzisk Mazowiecki dnia 04.06.2020 rok.
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